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ZBIORCZA ROCZNA OCENMA JAKOSCI WODY NA PLYWALNI

Na podstawie § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku.
w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022r., poz.
1230) oraz po przeanalizowaniu w okresie od 1 stycznia 2022 . do 31 grudnia 2022 r.:

o parametréw jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan,
o ktorych mowa w § 2 ust. 1 ww. rozporzadzenia;

e  wynikow badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnia;

e zakresu i czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajgcego ptywalnig oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;

e wynikéw badan wody na plywalni wykonywanych przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Tczewie przed wydaniem oceny;

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza, ze

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza,
ze w roku 2022 jakos¢ na plywalni rehabilitacyjnej krytej
Centrum Aktywizacji Os6b Niepelnosprawnych
nie stanowila zagrozenia dla zdrowia kapigcych si¢.

1. Zarzadzajacy plywalnia posiadat ustalony z Pafstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Tczewie harmonogram pobierania probek wody.

Ponadto: _

. dokumentowal biezace obserwacje wody na ptywalni;

. dokonywat systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen;

. rejestrowat wyniki pomiaru jako$ci wody;

. podejmowal stosowne dziatania naprawcze;

. prowadzit badania jakosci wody zgodnie z ustalonym harmonogramem w

trakcie funkcjonowania ptywalni

II. Badania jako$ci wody na plywalni wykonywane byly w laboratoriach
posiadajacych akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badan
odpowiadajacych metodykom referencyjnym analiz wody na ptywalniach okreslonych
w cyt. wyzej rozporzadzeniu.



III. Ocena jakosci wody doprowadzanej na ptywalnie kryta.

Ptywalnia zaopatrywana jest w wod¢ z wodcciggu publicznego w Tczewie

Plywalnia zaopatrywana jest w wode¢ z wodociggu publicznego w Tczewie. W oparciu o
zapisy rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie wydal okresowe oceny jakosci wody nr
HK.9022.1.11.2022NS z dnia 29.08.2022 r. za I polrocze 2022 oraz
HK.9022.1.15.2023.NS z dnia 28.03.2023 1. za II p6trocze 2022, w ktérej stwierdzil, ze

woda z ww. wodociggu jest przydatna do spozycia przez ludzi.

IV. Ocena jakosci wody na ptywalni kryte;.

1. Woda wprowadzana do niecki basenowej krytej z systemu cyrkulacji

Ilo$¢ punktéw pobierania probek wody: I
Ios¢ badan ogdtem: i
Tlo$¢ badanh wykonanych w ramach kontroli wewnetrznej: 10
Ilo$¢ badan wykonanych przez Panstwowego Pow1atowego 1
Inspektora Sanitarnego w Tczewie

Jako$é wody odpowiadala wymaganiom sanitarnym okre§lonym
w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).
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Parametry mikrobiologiczne
Escherichia coli w 100 ml wody 0 jtk 11 | - - 0%
Pseudomonas aeruginosa w 100 ml . 0
wody 0jtk 11 - - 0%
Ogolna liczba mikroorganizméw . 0
w 36+2°C po 48 h w 1 ml wody 20 jtk 11 ] ) 0%

Gronkowce koagulazododatnie w 100
ml wody

Parametr badany
plywania niemowlat i dla matych dzieci do lat 3

wylacznie w brodziku do nauki

Legionella sp. w 100 ml 0jtk [ 5 | - I - | 0%
Parametry fizykochemiczne
Potencjal redox (oksydoredukcyjny) ) 11 ) } 0%
przy elektrodzie Ag/AgCl 3,5 m KCl 0
pH 6,5-7,6 11 - - 0%
Chlor wolny - 11 - - 0%
Metnosé 0,3 NTU 4 - - 0%
Chlor zwigzany 0,2 mg/1 11 - - 0%
Chloroform 0,03 mg/l 4 - - 0%




0lmg

> THM 4 - - 0%
Glin - 0 - - 0%
Zelazo e 0 - - 0%
Azotany 20 mg/l 4 - - 0%
Ozon 0,05 mg/1 0 - - 0%
Kwas izocyjanurowy - 0 - - 0%
Utlenialno$¢ - 11 - - 0%
. ; W zwigzku z obecnoscig bakterii Pseudomonas w niecce

Prowadzone dzialania naprawcze w v . . . .

iy basenu rehabilitacyjnego prowadzono dzialania naprawcze
celu poprawy jako$ci wody: L .

v obejmujgce obszar systemu uzdatniania wody.

2. Woda w niecce basenowe;j krytej

Ilo$¢ punktéw pobierania prébek wody: 4
Ilos¢ badan ogbtem: 4
Ilo$¢ badan wykonanych w ramach kontroli wewnetrzne;j: 40
Ilos¢ badan wykonanych przez Panstwowego Powiatowego 1
Inspektora Sanitarnego w Tczewie

Jako$¢ wody odpowiadala wymaganiom sanitarnym okre§lonym
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiadaé woda na plywalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).
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Parametry mikrobiologiczne
Escherichia coli w 100 ml wody 0jtk 41 - - 0%
Pseudomonas aeruginosa w 100 ml Ojtk 21 ~100 >100 4,7%
wody
Ogélna liczba mikroorganizméw P 0
w 36+2°C po 48 h w 1 ml wody 100jtk 21 ] ) 0%

Gronkowce koagulazododatnie w 100
ml wody

Parametr badany wytacznie w brodziku do nauki ptywania
__niemowlat i dla matych dzieci do lat 3

Legionella sp. w 100 ml Otk | 5 | - I - | 0%
Parametry fizykochemiczne

Potencjat redox (oksydoredukcyin ,

przy elJektrodzie Ag/(AgCyl 3,5m Kgl ) >750.mV 4l 731 731 2,4%
pH 6,5-7,6 41 - - 0%
Chlor wolny 0,3-1mg/l | 25 - - 0%
Metnosé 0,5NTU - | 11 - - 0%
Chlor zwigzany 0,3 mg/l 41 - - 0%
Chloroform 0,03 mg/1 4 - - 0%
X THM 0,1 g/l 4 - - 0%




Glin 0,2 mg/l 0 - - 0%
Zelazo 0,2 mg/l 0 - - 0%
Azotany 20 mg/l 4 - - 0%
Ozon - 0 - - 0%
Kwas izocyjanurowy 100 mg/1 0 - - 0%
Utlenialnos¢ 4 mg/l 11 - - 0%

Prowadzone dzialania naprawcze w

celu poprawy jako$ci wody:

PPIS w Tczewie ze wzgledu na ochrong zycia i zdrowia ludzi nakazat
zaprzestania eksploataciji basenu rehabilitacyjnego krytego w Tczewie
do czasu otrzymania wynikéw badania wody w zakresie bakterii
Pseudomonas aeruginosa zgodnych z wymaganiami okreslonymi w
zalgczniku 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015r. w sprawie wymagaf, jakim powinna odpowiadaé woda na
ptywalniach (Dz. U. z 2022 poz. 1230). Zarzadzajacy plywalnig po
zakoficzeniu dzialan naprawczych zbadat wode i niezwlocznie
przestat wyniki badan jakosci wody z pltywalni, spelniajace
wymagania Ww. rozporzadzenia, dlatego PPIS w Tczewie uznal
obowiazki natozone ww. decyzja za wykonane. Biorgc pod uwage
wszystkie badania jakosci wody z ptywalni rehabilitacyjnej krytej w
Tezewie PPIS w Tczewie uznat przydatnos¢ wody do kapieli.

3. Ocena jakosci cieptej wody uzytkowej plywalni krytej (woda z natryskow).

Jako§¢ cieplej wody uzyt
rozporzgdzeniu Ministra

kowej odpowiadala wymaganiom sanitarnym okre§lonym w
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagan,

jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z2022 r., poz. 1230).

Ilo$¢é wykonanych badan Post . —
w zakresie bakterii Iloé¢ badan w zakresie bakterii Legionella sp., os.(;powame v ZYVIQ.Z ze
. ) ; o stwierdzonym skazeniem
Legionella sp. w wodzie z | W ktérych stwierdzono: o otei wody uzytkowe;
natryskow - ogélem clepte] wody uzyowe)
brak $rednie wysokie bardzl(().
skazenia skazenie <kazenie wys.o 1'e
skazenie
Nie dotyczy. System cieplej
3 3 0 0 0 wody uzytkowej pod
kontrolg.
o
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